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GROUPEMENT PREVENTION DES RISQUES Le Chef du Pdle Opérationnel
SERVICE PREVENTION 4

Madame Sonia DOUAY
Service aménagement et prospective
Bureau des politiques de 'aménagement durable
1, boulevard du Port
DDTM
80026 Amiens Cedex 1

Tel. 1 03.64.46.17.09

N/Réf: PP/FF/JM/2019.313

Objet : Communauté de Communes Terres de Picardie
Elaboration d’un plan local d’'urbanisme intercommunal

Réf: Votre demande d’avis regue le 15 février 2019

Par transmission rappelée en référence, vous avez bien voulu m’informer que la Communauté
de Communes Terre de Picardie (CCTP) s’est engagée dans I'élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal par délibération du conseil communautaire en date du 6 décembre 2018.

En ce qui concerne la sécurité contre les risques d'incendie, jai I'honneur de vous faire
connaitre les remarques suivantes :

|- VOIRIE

1.1 Voies engins

D'une maniére générale, les voies de circulation desservant les établissements (batiments
recevant du public, batiments industriels, batiments d’habitation, ...) doivent permettre 'accés et la
mise en ceuvre des moyens de secours et de lutte contre I'incendie.

A ce titre, celles-ci devront répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

o largeur de la voie : 8 m minimum, comprenant les trottoirs, bandes de stationnement
et chaussées,

largeur de la chaussée, bandes de stationnement exclues : 3 m minimum,

force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de
90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 m au minimum,

o résistance au poingonnement: 80 N/cm? sur une surface minimale de 0,20 m?
(établissement recevant du public uniquement),

rayon intérieur minimum R : 11 m,

sur largeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 m,
hauteur libre : 3,50 m,

pente inférieure a 15 %,

aires de retournement pour les voies en impasse de plus de 50 m de long

(uniquement pour la desserte des immeubles d’habitation collectifs des 3éme et 4éme
familles).
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1.2 Aires de Retournement

Si une aire de retournement est requise pour une voie en impasse aprés étude du SDIS, celle-
ci devra étre conforme & I'un des schémas suivants et répondre aux caractéristiques ci-dessus :
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Il - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE

Les besoins en eau pour la lutte contre I'incendie sont proportionnés aux risques a défendre et
définis par :

o le decret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif & la Défense Extérieure Contre
Incendie,

o larrété du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de la Défense Extérieure
Contre I'Incendie,

o larrété préfectoral modifié du 18 juillet 2011 portant approbation du Réglement
Opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours,

o [larrété préfectoral du 27 avril 2017 portant approbation du Réglement Départemental
de Deéfense Extérieure Contre I'lncendie de la Somme (RDDECI 80).

Il'en ressort que le dimensionnement des besoins en eau est fonction des risques a défendre. A
ce titre, les grilles de couverture des risques portées dans le RDDECI 80 permettent d'identifier les
besoins en eau nécessaires a la défense des risques du territoire.

Ces besoins sont obtenus au travers de Points d’Eau Incendie (PEI) conformes a la liste de
présentation des PEI, annexe 5 du RDDECI 80.

Conformement aux dispositions du RDDECI 80, il conviendra de veiller a ce que I'implantation
des points d'eau incendie permette d’assurer la Défense Extérieure Contre I'Incendie (DECI) au fur et
a mesure de I'évolution de I'urbanisme et des implantations industrielles.

Le RDDECI 80 est disponible sur le site internet www.sdis80.fr.

D’apres les données en notre possession, la DECI des 24 communes adhérentes a la CCTP
est assurée par 351 points d’eau incendie.

Le Chef du Pole Opérationnel,

Lieutenant-Colonel Emmanuel GUIZIOU

Communautés de Communes Terres de Picardie (2019.313) PLU



Quel est le cadre juridique de la DECI ?

La DECI est essentiellement définie dans le CGCT.
Le Référentiel National de DECI lui a édicté de grands principes desquels sont issus :

v' Le RDDECI, qui précise les compétences des différents intervenants (Maire, Président
d’EPCI, société fermiere, régie...) au niveau départemental ;

v' L’arrété communal (ou intercommunal) de DECI, pris par le Maire (ou le Président de
I"EPCI) et qui identifie les risques et les besoins en eau pour y faire face. C'est un arrété
obligatoire.

v" Le schéma communal ou intercommunal de DECI qui est établi, de facon facultative, afin
de travailler sur une approche de programmation permettant d’optimiser les ressources
et de définir précisément les besoins, a terme, dans le prolongement et en application
du PLU communal ou intercommunal. C'est une étude du dimensionnement nécessaire
de la DECI par rapport a I'état du bati de la commune ou de I'intercommunalité.

Quelles nouveautés dans la DECI?
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